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TCVN 6305-1 : 2007

L&i néi ddu
TCVN 6305 -1 : 2007 thay thé TCVN 6305 -1 : 1997( 1ISO 6182-1 : 1993).
TCVN 6305 -1 : 2007 hoan toan tuong duong véi ISO 6182-1 : 2004.

TCVN 6305 -1 : 2007 do Ban ky thuat tiéu chudn TCVN/TC 21 Thiét bj
phong chdy chita chay bién soan, T8ng cuc Tiéu chudn Do ludng Chat
luong dé nghi, Bo Khoa hoc va Céng nghé cong ba.
TCVN 6305 (ISSO 6182) Phong chay chita chay - Hé théng sprinkler tu dong
bao gém 5 phéan sau:
- TCVN 6305-1 : 2007 (ISO 6182-1 : 2004) - Phan 1 : Yéu cau va phudng phap thr doi vai
Sprinkler;
- TCVN 6305-2 : 2007 (ISO 6182-2 : 2005) - Phan 2 : Yéu cau va phudng phap thir d6i véi
van bao dang kiéu 6t, binh 1am tré va chuéng nudc;
- TCVN 6305-3 : 2007 (ISO 6182-3: 2005) - Phan 3 : Yéu cdu va phuong phap thit doi véi
van 6ng khd;
- TCVN 6305 -7 : 2006 (I1SO 6182-7: 2004) -Phan 7 : Yéu cdu va phuong phap thif ddi vdi
dau phun nhanh ngan chaén sém;
-TCVN 6305 -11 : 2006 (ISO 6182- 11: 2004) - Phan 11: Yéu cau va phuong phap th{r déi vdi
gia treo 6ng.



TIEU CHUAN QUOC GIA TCVN 6305 - 1 : 2007

Xuat ban 13n 2

Phong chay chita chay — Hé théng sprinkler tu dong
Phan 1 : Yéu ciu va phuong phap thir déi véi sprinkler

Fire protection — Automatic sprinkler systems

Part 1 : Requirements and test methods for sprinklers

1 Pham vi ap dung

Tiéu chudn nay qui dinh cac dac tinh, phuong phap thir va ghi nhan déi véi sprinkler thdng thuong,
sprinkler phun suong, sprinkler phun suong thdng va sprinkler bén vach. Tiéu chuin nay khéng ap
dung cho céac sprinkler c¢é nhiéu miéng phun.

2 Tailiéu vién dan

Céc tai liéu duwdi day la rat can thiét d6i véi viéc ap dung tiéu chudn nay. DSi vai tal lidu cb ghi
nam cdng bd, ap dung phién ban dwdc néu. Déi vdi tai liéu khdng coé nam cong bd, ap dung
phién ban méi nhat (ké ca cac sifa ddi).

TCVN 7705 (I1SO 49), Phu tung 6ng béng gang déo dudc lam ren theo 1ISO 7-1.

ISO 7-1 : 1982, Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1:
Dimensios, toleraces and designation (Ren &ng cho méi néi kin 4p bang ghép ren — Phan 1: Ky hiéu,

kich thuéc va dung sai).

ISO 65, Carbon steel suitable tubes for screwing in accordance with 1ISO 7-1 (Gng thép cacbon dung

cho méi ghép ren theo 1SO 7-1).

PPP-B-640D : 1969, Federal Sprecification for Boxes, Fiberboard, Comugated, Triple-Wall (B&c tinh
ky thuat toan lién bang ddi véi hép, van sdi ép, tudng luon séng, tudng ba 16p).

3 Thuat ngir va dinh nghia

Tiéu chudn nay ap dung cac thuat ngif va dinh nghia sau.
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3.1 Cac thuat ngir chung

3.11

Sprinkler (Sprinkler)

Cd c4u nhay cAdm nhiét dugc thiét k& dé tac dong & mét nhiét d6 xac dinh trudc bang cach tu dong xa
luéng nuéc va phan bé ludng nudc theo d3c tuyén va s8 lugng qui dinh trén mét dién tich thiét ké.

3.1.2
Hé s& dan C (conductivity factor)

Gia tri 6 dan gilra phan tf phan (mg nhiét cla sprinkler va phu ting néi.
CHU THICH Hé s6 dan dugc tinh theo don vi (m/s)®®.
3.1.3

Chi s thdi gian phan img, RTI (response time index)

Gia tri 4 nhay cam cla sprinkler
RTI = tJu
trong dé
r 1a hing s6 thai gian cia phan tlf phan (ng nhiét, tinh bang giay;
u 14 téc do khi, tinh bang mét trén giay
CHU THICH 1 Chi s6 thai gian phan (mg dugc tinh theo don vj (m.s)®”.

CHU THICH 2  C6 thé st dung RTI két hop véi hé s& dan C dé du tinh kha naing phan (g ciia sprinkler trong
méi trudng chay dudc xac dinh theo cac y&u té nhiét do va téc do khi thay ddi theo thai gian.

3.1.4

Huéng chuin (standard orientation)

Hubng tao ra thdi gian phan (ng ngan nhat véi dudng truc miéng vao cla sprinkler vuéng goc vdi luéng
khéng khi.

CHU THICH Trong truding hop cac phén tif phan (mg nhiét d6i xing, hudng chudn la hudng ma ludng khong khi
vudng géc véi ca dudng truc clia ludng nudc va mit phéng clia tay khung kep; Trong trudng hop cac phan tr
phan (mg nhiét khong ddi ximg, huéng chusn Ia hudng ma ludng khong khi vudng géc véi ca dudng truc ludng
nuéc va mat phing clia tay khung kep, dong thdi phi tao ra phan (mg ngan nhat.

3.1.5

Huéng trudng hop xau nhat (worst-case orientation)

Huéng tao ra thai gian phan (mg dai nhat véi dudng truc miéng vao clia sprinkler vuéng goc vdi ludng
khong khi.
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3.1.6

Tai trong I3p rap (assembly load)

Luc tac dung 1én than sprinkler tai 4p suét thy luc 0 MPa (0 bar) tai dudng vao clia sprinkler.

3.1.7

Tai trong thiét ké (design load)

Luc tac dung lén bé phan ma tai tai trong lam viéc clia sprinkler.

318

Tai trong lam viéc (service load)

Luc tdng hgp tac dung Ién than sprikler do tai trong I3p rap clia sprinkler va Iuc tuong duong véi ap suit
thdy luc 1,2 MPa (12 bar) tai dudng vao cha sprinkler.

3.1.9

D6 bén thiét ké trung binh (average design strength)

Do bén thiét k& (doc truc) trung binh thap nhat clia bau thly tinh do nha cung cap qui dinh va dam bao
ddi véi 16 bat ky gdm 50 bau thily tinh.

3.2 Cac loai sprinkler theo kiéu phan tir phan (mg nhiét

3.21

Sprinkler c6 phan tir dé chay (fusible element sprinkler)

Sprinkler dugc mé ra do su tac déng clia nhiét téi bd phan néng chay.

322

Sprinkler c6 bau thuy tinh (glass bulb sprinkler)

Sprinkler dudc md ra do su tac dong cla nhiét lam gian nd chat 1dng chita trong bau thly tinh va lam
tang ap suat gay ra va bau thay tinh.

3.3 Cac loai sprinkler theo kiéu phan bé nuéc

3.31

Sprinkler thong thudng, C (conventional sprinkler)

Sprinkler phan bé nudc theo dang hinh cau huéng xudng dudi va dudc 1ap & tran nha dé bao vé cho
mét dién tich xac dinh sao cho 40 % dén 60 % tdng Iugng nudc huéng xudng dudi lic ban dau.

3.3.2

Sprinkler phun suong, S (spray sprinkler)

Sprinkler phan bd nudc theo hinh paraboloit huéng xudng dudi dé bao vé cho mét dién tich xac dinh
sao cho 80 % dén 100 % t8ng Iugng nudc huéng xudng dudi lic ban dau.
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3.3.3

Sprinkler phun suong ph.’mg, F (flat spray sprinkler)

Sprinkler phan bé nudc theo hinh paraboloit hudng xuéng dudi dé bao vé cho mét dién tich xac dinh
sao cho 60 % dén 80 % t8ng lugng nuéc hudng xudng dudi lic ban dau.

3.34

Sprinkler bén vach, W (sidewall sprinkler)

Sprinkler phan bd nuéc mét phia (nlta paraboloit) trén mét dién tich bao vé xac dinh.

3.4 Cac loai sprinkler theo vj tri

341

Sprinkler hudng lén trén, U (upright sprinkler)

Sprinkler dugc I&p dat sao cho ludng nuéc hudng di Ién ddi vao tAm phan tan ddi dién.
34.2

Sprinkler hudng xuéng dudi, P (pendent sprinkler)

Sprinkler dugc 13p d3t sao cho ludng nudc phun xudng dudi doi vao tdm phan tan ddi dién.
343

Sprinkler ndm ngang, H (horizontal sprinkler)

Sprinkler dugc lap dat sao cho luéng nudc hudng theo chiéu ngang doi vao tdm phan tan dsi dién.
3.5 Cac loai sprinkler dic biét

3.5.1

Sprinkler khé huéng lén trén (dry upright sprinkler)

Thiét bi gom mot sprinkler duge 1ap hudng Ién trén tai ddu ra phan kéo dai clia mét 8ng xa nudc thang
dimg chuyén dung cé nut bit kin tai ddu mat dudng vao dé phong nglra nuéc chay vao 6ng xa nudc
thdng ditng tdi khi nuéc dudc xa ra do su van hanh cua sprinkler.

3.5.2

Sprinkler khé hudng xuéng duéi (dry pendent sprinkler)

Thiét bi gém moét sprinkler duge 13p d4t hudng xudng dudi tai dau ra phan kéo dai clia mét 8ng chuyén
ding hudng xudng dudi cé nut bit kin tai ddu mat dudng vao dé phong ngifa nudc chay vao dng hudng
xudng dudi nay téi khi nudc duge xa ra do su van hanh clia sprinkler.

3.5.3

Sprinkler tran (flush sprinkler)

Sprinkler c6 toan b hoac mét phan than, bao gém ca phan ren & chudi duge I8p rap phia trén mat
phing dusi cla tran nhung mét phan hoc toan bd phan tir phan tng nhiét I3p & phia dudi mat phing
dudi clia tran (nha).
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3.54
Sprinkler I3p chim (recessed sprinkler)
Sprinkler ma toan bo ho&c mét phan than khdng bao gém phan ren & chudi dudc 13p rap chim.
3.55
Sprinkler I3p chim c6 nip day (concealed sprinkler)
Sprinkler ma toan bd ho&c mét phan than khéng bao gém phan ren & chudi dudc I3p rap chim c6 nip
day.
3.5.6
Sprinkler ma/déng, o/o (on/off sprinkler)
Sprinkler md 13p lai do tc dong clia nhiét va déng kin néu phan tf nhay cadm nhiét ngudi t6i mét nhiét
d6 xac dinh trudc.

3.5.7

Sprinkler hudng xuéng duéi ¢é nhiéu miéng phun, MO (multiple—orifice pendent sprinkier)

Sprinkler c6 hai hodc nhiéu miéng phun trén dudng ra dudc bé tri dé phan bd nudc hudng xudng dudi
véi d4c tinh va s6 lugng qui dinh dé bao vé cho mét dién tich xac dinh.

358

Sprinkler dugc phi bao vé (coated sprinkler)

Sprinkler dugc pht I16p bao vé chdng an mon tai nha may ché tao.

3.5.9

Sprinkler cé bd phan chin nudc (sprinkler with water shield)

Sprinkler s(r dung trong cac gian hoc dusi mang Iugi dé hd, dudc trang bi bd phan chén nudc Iap d4t phia
trén phan tif phan (ng nhiét d& bao vé cho phan ti nay khong bi nudc do sprinkler xa ra ban vio.

3.5.10

Sprinkler cé viung bao pht md rdng (estended—-coverage sprinkler)

Sprinkler c6 dién tich bao pht qui dinh 18n hon dién tich bao phl clia sprinkler thong thuéng, sprinkler
phun suong, sprinkler phun suong phéng hodc sprinkler bén vach.

3.6 Cac loai sprinkler theo d6 nhay

3.6.1

Sprinkler phan iimg nhanh (fast-response sprinkler)

Sprinkler cé chi s6 thdi gian phan (g (RTI) nhd hon hodc bang 50 (m.s)*® va hé sé dan (C) nhd hon
hoc bang 1,0 (m/s)°°.

Xem Hinh 1



TCVN 6305-1 : 2007

3.6.2

Sprinkler phan tmg déc biét (special-response sprinkler)

Sprinkler c6 chi s6 thai gian phan ing trung binh (RTI) & trong khoang tif 50 (m.s)*® dén 80 (m.s)*® va
hé s& dan (C) nhd hon ho#c bang 1,0 (m/s)>®.

Xem Hinh 1.

3.6.3 Sprinkler phan iing tiéu chuan (standard- response sprinkler)

Sprinkler cé chi s6 thai gian phan {mg (RTI) & trong khoang tir 80 (m.s)*® d&n 350 (m.s)*® va hé s6 din
(C) khéng vuot qua 2,0 (m/s)°®.

Xem Hinh 1

RTI (nvs)®

300

250

200

150

100
80

50

C.(m!s) 0.5

CHU DAN:

1 Sprinkler phan (mg tiéu chuin
2 Sprinkler phan (g d4c biét

3 Sprinkler phan (mg nhanh

Hinh 1 - Cac gigi han cta RTI va C dai véi dinh hudng chuan

10
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4 Tinh &n dinh cla san pham
4.1 Chuong trinh kiém soat chit lugng

Nha san xust c6 trach nhiém thuc hién chuong trinh kiém soat chat ludng dé bao dim cho san pham
thudng xuyén dap (mg dudc cac yéu ciu cla tiéu chudn nay tuong tu nhu chuong trinh ki€ém soat dsi
voi mau thif ban dau (géc).

42 Thichéng rori

31 sprinkler duge san xudt ra phai vugt qua phép thir chdng ro ri & ap sut tuong duong véi ap sudt
thiy tinh it nhat 1a 3 MPa (30 bar) trong thdi gian it nhat 1a 2 s.

5 Liprap san pham

T4t ca céc sprinkler phai dugc thiét k& va ché tao dam bao sao cho khdng thé dé& dang diéu chinh, thao
ds hodc 1ap rap lai.

6 Yéucau
6.1 Kich thudc

:ch thude clia sprinkler phai phl hop véi Bang 1.

Bang 1- Cac yéu ciu vé kich thudc

Pudng kinh danh nghia cia miéng phun Ca ren danh nghia
mm inches
10 3/8
15 1/2
20 3/4

€.1.1 Cd miéng phun

6.1.1.1 Tat ca cac sprinkler phai c6 k&t cau sao cho mét bi cdu duding kinh 8 mm c6 thé lot qua timg 16
¢an nudc trong sprinkler, ngoai trif cac qui dinh trong 6.1.1.2.

5.1.1.2 Co6 thé stf dung cac sprinkler c6 miéng phun dudng kinh danh nghia 6 mm, 8 mm ho#c 9 mm
ho#c cac sprinkler c6 nhiéu 16 dan nudc da dugc chap nhan sif dung.

Cé thé chap nhan cac sprinkler tu dong c6 miéng phun 6 mm hodc 8 mm va s dung cac sprinkler cling
véi bd loc trong hé théng ho#c trong méi sprinkler thi cling ¢ thé sif dung vién bi cu dudng kinh 5 mm
dé kiém tra c6 kich thudc cla timg 16 dan nuéc.
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C6 thé chap nhan cac sprinkler c6 nhiéu 16 dan nudc va sir dung cac sprinkler cling vdi bé loc trong hé
théng ho#c trong méi sprinkler thi cling ¢ thé sir dung vién bi cau dudng kinh 3 mm dé kiém tra cd kich
thudc clia timg 16 dan nudc.

6.1.2 Co ren danh nghia

6.1.2.1 C38 ren danh nghia phai thich hap véi phu tiing dugc ct ren phi hop véi ISO 7-1. Kich thudc
clia tat ca cac chi tiét néi ren can phl hodp véi cac tiéu chudn nha nudc tuong (ing ho#c cac tiéu chudn
quéc té tuong (mg néu dudce ap dung.

6.1.2.2 C6 thé chap nhan st dung ren 1/2 in cho cac sprinkler c6 cac miéng phun véi dudng kinh danh
nghia 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm va 20 mm.

6.1.2.3 Céac sprinkler d4c biét nhu céc sprinkler kho va sprinkler tran c6 thé c6 cac ¢a ren 16n hon.

6.2 Nhiét do lam viéc danh nghia (xem 7.7.1)
6.2.1 Nhiét do lam viéc danh nghia clia cac sprinkler c6 bau thly tinh phai phli hgp véi Bang 2.

6.2.2 Nhiét d lam viéc danh nghia cla tat ca cac sprinkler khac phai do nha san xuét qui dinh truéc
va dudc kiém tra phi hap vdi 6.3 va phai dudc xac dinh theo 7.7.1. Cac pham vi nhiét d6 lam viéc danh
nghia d6i vdi cac sprinkler nay phai pht hop véi Bang 2.

6.2.3 Nhiét do 1am viéc danh nghia dugc ghi nhan trén sprinkler phai la nhiét d6 dudc xac dinh khi thir

nghiém sprinkler theo 7.7.1 cé tinh dén yéu cau trong 6.3.

6.3 Nhiét do lam viéc (xem 7.7.1)
Sprinkler phai van hanh trong pham vi nhiét 46
I +(0,035] + 0,62)°C

trong d6 [ 1a nhiét dé lam viéc danh nghia

12
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Bang 2 - Nhiét do lam viéc danh nghia

Sprinkler cé bdu thiy tinh

Nhiét do lam viéc danh nghia,
1

M3 mau chat long

260 dén 302
320 dén 343

°C
57 Da cam (orange)
68 Do (red)
79 Vang (yellow)
93 Xanh la cay (green)
107 Xanh la cay (green)
121 Xanh da trgi (blue)
141 Xanh da trgi (blue)
163 Hoa ca (mauve)
182 Hoa ca (mauve)
204 Pen (black)
227 Pen (black)
260 Pen (black)
343 Pen (black)
Sprinkler c6 phan tir dé chay
Pham vi nhiét dé lam viéc danh nghia,
I Ma mau thanh gilr
°C
57 dén 77 Khéng mau (uncoloured)

80 dén 107 Trang (white)

121 dén 149 Xanh da trdi (blue)

163 dén 191 Do (red)

204 dén 246 Xanh la cay (green)

Da cam (orange)
Da cam (orange)

6.4 Luu lugng va phan bd nudc

6.4.1 Hing sd luu lugng (xem 7.11)

Hang s6 luu Iuong, K, clia sprinkler dudc tinh toan theo cong thiec:

K=

3l
©

13
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trong dé
p la ap suét, tinh bing megapascal
g la Iuu luong, tinh bang it trén phat

Hang s6 K d6i véi cac sprinkler theo tiéu chudn nay phai phi hop véi Bang 3 khi dude xac dinh theo
phuong phéap thi cho trong 7.11.

Bang 3- Hiing s6 Iuu lugng

Pudng kinh danh nghia miéng phun K cho céc sprinkler khd
mm K
10 57+3 57+5
15 80+4 80+6
20 115+6 115+ 9

6.4.2 Phan bd nudc (xem 7.12)

Pé xac dinh dudc ving che phl theo yéu cau cla dién tich bao vé xac dinh, sprinkler phai dat thir
nghiém qui dinh trong 7.12.

6.5 Thuc hién chirc ndng (xem 7.6)

6.5.1 Khi thir theo 7.6.1 dén 7.6.5, sprinkler phai ma va trong vong 5 s khi phan tlf phan (ng nhiét nha
ra, sprinkler phai van hanh t6t phti hop véi 6.4.1. B4t cr moi can lang nao clia cac bé phan nha ciing
phai dugc lam sach trong 60 s ¢ su nha ra clia phan ti phan (ng nhiét déi vai cac sprinkler phan (ng

tiéu chudn va trong 10 s ddi véi cac sprinkler phan (mg dic biét va phan Ung nhanh; Mt khac, sprinkler
phai tuan thii 6.4.2.

6.5.2 Bo phan hudng dong va cac chi tiét da clia n6 khdng dudce cé hu hdng dang ké do phép thir chirc
nang qui dinh trong 7.6.6 va phai phi hop véi yéu cau clia 6.4.2.

CHU THICH Trong nhiéu trudng hdp, kiém tra sprinkier bdng mat cling dd kha nang xac dinh dugc su phu hgp
véi yéu cau clia 6.5.1 va 6.5.2.

6.5.3 Sprinkier md/déng phai dudc bat & vi tri ddng hoan toan hodc md hoan toan. Khéng cho phép co
vi tri trung gian, vi tri m& mét phan. Sau su van hanh ban dau, cho phép c6 su ro ri khong vuct qua
20 mi/min & vi tri déng kin (xem 7.27.10).

6.6 Tai trong lam viéc va dd bén cta than sprinkler (xem 7.4)

6.6.1 Than sprinkler khdng dudc c6 do gian dai du 16n hon 0,2 % gilta cac diém chiu tai cla than

sprinkler sau khi chiu tac dung clia tai trong bang hai Ian tai trong lam viéc dugc do theo 7.4.

14
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6.6.2 Nha san xuét phai qui dinh tai trong lam viéc trung binh va gidi han trén clia tai trong lam viéc.
6.7 Do bén cua phan ti phan img nhiét (xem 7.10)

6.7.1 Khi thirtheo 7.10.1, cac phan tf bau thy tinh phai

a) c6 d6 bén thiét ké trung binh tGi thi€u phai bing sau 1an tai trong lam viéc trung binh, va

o) 6 gidi han dudi clia dung sai d6 bén thiét k& (LTL) trén dudng cong phan bd dd bén t8i thidu phai
bang hai 1an gidi han trén dung sai (UTL) clia dudng cong phan bé tai trong lam viéc dua trén tinh
toan vdi do tin cay (Y) 0,99 ddi véi 99 % mau thir (P) va véi phan b8 chudn hoc phan bd Gauss, trif
khi cac phan bd khac to ra thich hgp hon cho ché tao céac yéu té két ciu (xem Hinh 2).

©.7.2 Phai thiét ké phan tf phan (mg nhiét d& chay trong pham vi nhiét do binh thudng dé

a) chiu dugc tai trong bang 15 Ian tai trong thiét ké tuong (ng véi tai trong lam viéc 16n nhat duoc do
theo 7.4 trong khoang thai gian 100 h khi thif pht hop véi 7.10.2.1, hodc

v) ching minh kha nang chiu dugdc tai trong thiét ké khi dudc thif phit hop véi 7.10.2.2.

15
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CHU DAN:

tai trong lam viéc trung binh
dudng cong tai trong lam viéc
UTL

LTL

d6 bén thiét k& trung binh
dudng cong dé bén thiét k&

D bW N =

Hinh 2 - Pudng cong do bén

6.8 Kha niing chdng ro ri va dé bén thay tinh (xem 7.5)
6.8.1 Sprinkler khéng dudc cb bat ky ddu hiéu rd ri nao khi dugc thit theo 7.5.1.

6.8.2 Sprinkler khéng bi pha hdy, bat c(r chi ti€t hoic bd phan nao clia sprinkler ciing khéng dugc van
hanh hoac bi long ra khi dugc thir theo 7.5.2.

6.9 Kha nang chju nhiét (xem 7.8)

6.9.1 Sprinkler cé bdu thay tinh

Khéng dugc ¢ hu hdng ddi vi bd phan bau thay tinh khi sprinkler dugc thir theo 7.8.1.
6.9.2 Sprinkler khong dugc phu bao vé

Sprinkler phai chiu dugc tac dong clia nhiét 4o méi trudng tang 1én ma khoéng cé ddu hiéu bi yéu di
ho%c hu héng khi dugc thir theo 7.8.2.

16
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6.9.3 Sprinkler dugc phi bao vé

Ngoai viéc dap (ng yéu cau trong 6.9.2 nhu déi véi sprinkler khéng dugc phl bo vé, sprinkler dugc
phd bdo vé phai chiu dudc tac dong clia nhiét do maéi trudng tang Ién ma khéng cé dau hiéu bi suy giam
ho#c hu hdng 1ép phi khi dudc thif theo 7.8.3.

6.10 Su thay ddi nhiét do dot ngédt (xem 7.9)

Sprinkler c6 bau thly tinh khéng dude hu hdng khi dudc thir theo 7.9. Su van hanh khéng dugc xem la
hu hdng.

6.11 Suan mon
6.11.1 An mon do (mg suat (xem 7.13.1)

Khi thir theo 7.13.1, mdi sprinkler khéng dudc cé cac vét nit, su tach 18p hoc cac hu héng cé thé anh
hudng tdi kha ning dap (ng cac yéu cau khac clia sprinkler.

6.11.2 An mén do sunfua dioxit (xem7.13.2)

Cac sprinkler dugc phi bao vé va khong dude phli bao vé phai chiu dude sunfua dioxit d3 bdo hoa véi
hai nu6c khi dugc thir theo 7.13.2. Sau khi chiu tac dong clia mdi trudng #n mon do sunfua dioxit, cac
sprinkler phai dugc thlr vé chifc nang (van hanh) & 0,035 MPa (0,35 bar) phi hap vai 6.5.1 va phai dap
{ing cac yéu cau vé su tang nhiét dong luc hoc trong 6.14.3 hoac 6.24 ddi vai sprinkler I&p chim cé nap

déay, sprinkier tran hoc sprinkler 1ap chim.
6.11.3 An mon do phun sudng cé muédi (xem 7.13.3)

Céc sprinkler dugc phi bao vé va khéng duge phli bao vé phéi chiu dudc suong cé mudi khi dudc thlr
theo 7.13.3. Sau khi phai trong méi trudng 2n mon do suong c¢é muéi, cac sprinkler phai dudc thir vé
chltc nang (van hanh) & 0,035 MPa (0,35 bar) phii hgp véi 6.5.1 va phai dap (ng cac yéu cau vé su
tang nhiét dong Iuc hoc trong 6.14.3 hoac 6.24 déi vai sprinkler 1ap chim cé nap day, sprinkler tran hoic
sprinkler 1&p chim.

6.11.4 Tac dong ctia khéng khi am (xem 7.13.4)

Sprinkler phai chiu dudc tac dong clia khdng khi am khi dudc thif theo 7.13.4. Sau khi phai trong khong
khi @m, sprinkler phai dugc thif vé chifc nang (van hanh) & 0,035 MPa (0,35 bar) phi hdp vdi 6.5.1 va
phai dap (mg cac yéu cau vé su tang nhiét dong Iuc hoc trong 6.14.3 hoac 6.24 déi vdi sprinkler 13p

chim cé nap day, sprinkler trAn hoac sprinkler 13p chim.
6.12 Sprinkler dugc phi bao vé (xem 7.8.3)

6.12.1 Tac dong cta sy ting nhiét do mai trudng

Ngoai viéc dap (ng yéu cau trong 6.9.2 nhu ddi vdi sprinkler khdng dugc phl bao vé, sprinkler dudc

phti bao vé phai chiu dudc tac dong clia su tang nhiét d6 méi trudng ma khong cé dau hiéu bi suy giam
hoac hu hdng 1dp phi khi dude thif theo phudng phap qui dinh trong 7.8.3.
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6.12.2 Su bay hai cua sap va bitum (xem 7.14.1)

Sap va bitum ding dé phil bao vé cho sprinkler khong dudc chifa chat dé bay hdi véi s6 Iuong dd dé
gay ra su co ngot, déng ciing, ran nitt hodc tao thanh vay cla i8p phl dudc dung. Su gidm khéi luong
khong dugc vugt qua 5 % khéi lugng clia mau thif ban dau khi thif theo 7.14.1.

6.12.3 Kha nang chju nhiét do thap (xem 7.14.2)

Tat ca cac I6p phi dudc diing cho sprinkler khéng dugc ran nitt ho3c tao thanh vay khi chiu tac déng
clia nhiét do thap theo 7.14.2

6.12.4 Kha nédng chiu nhiét d cao
Sprinkler dudc phi bao vé phai dap (mg yéu ciu ciia 6.9.3.
6.13 Va dap thuy luc (xem 7.16)

Sprinkler khong ducc ro ri trong ho#c sau khi t&ng ap suat dudc mé ta trong 7.16. Sau khi thif theo
7.16, sprinkler khéng dudc c6 dau hiéu hu hdng co hoc, phai dap (ng yéu cau clia 6.8.1 va phai van
hanh khi dugc thif vé chltc nang theo cac yéu cau clia 6.5.1 8 mitc ap suat 0,035 MPa (0,35 bar).

6.14 Sutdng nhiét dong luc hoc (xem 7.7.2)
6.14.1 Hudng chuin

Sprinkler phan (mg tiéu chudn, sprinkler phan (mg dac biét va sprinkler phan (ng nhanh phai dap (ng
cac gidi han RTI va C chi dan trén Hinh 1, khi dugc thif trong huéng chudn phi hop véi 7.7.2. Hudng
truong hop xdu nhat thuong dude xac dinh bang kiém tra bang mat .Cac gia tri tinh toan 16n nhat va nhd
nhat clia RTI khi str dung C cho cac sprinkler phan (ng nhanh va phan (ng tiéu chuan phai ndm trong
cac gidi han cla loai sprinkler tuong (mg chi dan trén Hinh 1. Cac sprinkler phan (ng d4c biét phai cé
gia tri trung binh ctia RTI dudc tinh toan khi st dung C & trong khoang tir 50 dén 80 va khéng ¢b gia tri
nao nho hon 40 ho3c 16n hon 100.

6.14.2 Hudng c6 dich chuyén

Khi dugc thit & dich chuyén géc pht hop véi 7.7.2.1.1 dén 7.7.2.1.4, méi gia tri RTI tinh toan cé s dung
C khong duge vugt qua 600 % hodc 250 % clia gia tri RTI trung binh trong huéng chuan, 1dy gia tri nao
nhd hon.

6.14.3 RTI sau thir 3n mon

Sau thir an mon theo 6.11.2, 6.11.3 va 6.11.4, sprinkler phai dudc thif trong dinh chuan phu hdp véi
7.7.2.1 @8 xac dinh RTI sau an mon. Khang ¢o gia tri nao clia RT! sau an mon dugc vuot qua cac gioi
han chi dan trén Hinh 1 d3i vdi loai sprinkler tudng (g. Ngoai ra, gia tri RTI trung binh khéng dugc vuot
qua 130 % gia trj trung binh trudc thi &n mon. T4t ca cac gia tri RTI sau thdt 3n mon phai dudc tinh toan
nhu trong 7.7.2.3 khi st dung hé sé dan (C) truéc thir 4n mon.
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6.15 D5 bén chiu nhiét (xem 7.15)

Sprinkler m& nhanh phai chiu dudc nhiét d6 cao khi dugc thir theo 7.15. Sau khi chiu tac dong clia nhiét
d6 cao, sprinkler khong dugc ¢6 bién dang nhin thdy dudc hodc nit v3.

6.16 D& bén chiu rung (xem 7.17)

Sprinkler phai c6 kha néng chiu dugc anh hudng clia rung va khong bi hu héng khi duge thir theo 7.17.
Sau thif rung theo 7.17, sprinkier khong dugc c6 hu hong nhin thdy dugc, phai dap (ng cac yéu cau
trong 6.8.1 va phai van hanh khi dudc thit vé chifc nang theo cac yéu cdu trong 6.5.1 8 ap suat
0,035 MPa (0,35 bar).

6.17 D& bén chiu va dap (xem 7.18)

6.17.1 Sprinkler thong thudng, sprinkler phun suong va sprinkler dugc che chén nudc phai c6 du do
bén dé chiu dugc va dap do su diéu khién, van hanh, van chuyén va lap dat ma khéng lam giam di tinh
nang lam viéc ho#c do tin cay. Sau thir va dap theo 7.18.1, cac sprinkler khong dugc gay v3 ho%c bién
dang, phai dap (mg yéu cau trong 6.8.1 va phai van hanh khi dudc thit vé chifc ning theo cac yéu cau
trong 6.5.1 & ap suét 0,035 MPa (0,35 bar).

6.17.2 B phan che chan nudc clia sprinkler dugc che chén nudc khéng dudc bi cit ra hoac bi udn
cong téi mitc da dé can trd sy van hanh cila sprinkler do két qua thif va dap néu trong 7.18.2.

6.18 Hiéu suat chira chay ciii go (xem 7.19)

6.18.1 T4t ca cac sprinkler c6 dudng kinh danh nghia clia miéng phun 15 mm va 20 mm, trif sprinkler
bén véch, sprinkler phun suong phéng va sprinkler thong thueng, phai kiém soat dudc dam chay clii gd
khi dugc thir theo 7.19. Vi dy, d6i véi cac sprinkler khd, phai sif dung chiéu dai ngin nhat dudc ché tao
cho phép thir nay.

6.18.2 Nhiét do khong khi tai cac vi tri gt cac cap nhigt dién phai dugc gidm di téi nhiét do cao hon
nhiét dd moi trudng xung quanh t&i da la 275 °C trong 5 min phun nudc dau tién.

6.18.3 Nhiét dd khong khi trung binh tai cac c&p nhiét dién khong dudc cao hon nhiét @6 mai truong
xung quanh qué 275 °C ddi vGi bat ky khoang thai gian lién tuc 3 min trong thai gian th{r con lai.

6.18.4 Nhiét do trung binh ddi véi khoang thdi gian tif lGc nhiét do tran giam xudng nhiét 6 cao han
nhiét d6 méi trudng xung quanh t8i da Ia 275 °C t6i lic két thic phép thir phai dugc tinh toan bing cach
so sanh dién tich & dusi dudng cong dugc xac dinh bdi cac nhiét do tran da ghi lai vai dién tich bén dudi
duong thing duoc vé & diém nhiét do cao hon nhiét dd mai trudng xung quanh 275 °C. Dién tich bén

dudi dudng cong clia cac nhiét do tran dudc ghi lai phai la dién tich nhd hon trong hai dién tich da néu.

6.18.5 Su mat mat khdi lugng cta cli g6 khong dudc vuct qua 20 %.
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6.19 Suxa tré (xem 7.20)

Sprinkler phun suong huéng 1én trén va hudng xuéng dudi khéng dudc ngan can hoat déng clia cac
sprinkler ti€p giap khi dugc thif theo 7.20.

6.20 Kha nang chong ré ri trong 30 ngay (xem 7.21)

Sprinkler khong dudc ro ri, mép méo hoac c6 hu hdng cd khi khac khi chiu tac dung cla ap suat nudc
dén 2 MPa (20 bar) trong 30 ngay. Trong qua trinh thir nay va kiém tra sau d6, cac sprinkler phai dap
Ung cac yéu cau trong 7.21.

6.21 D9 bén chju chan khéng (xem 7.22)
Sprinkler khong dugc mép méo, hu hdng co khi ho#c rod ri sau khi dudc thir theo 7.22.
6.22 Goc bao vé che chan nudc (xem 7.23)

BS phan chdn nudc phai tao ra géc bdo vé 45 ° hoac nhd hon cho phan tif phan (mg nhiét dé tranh
nudc tif bd phan chan nudc dudc xa ra tir sprinkler & trén cao (xem Hinh 3) va dap hoac chay vao phan
tir phan ng nhiét. Suf tuan theo yéu cdu nay phai dugc x4c dinh phi hop véi 7.23.

6.23 Chuyén déng quay clia bd phan chén nudc (xem 7.24)

Chuyén dong quay ciia bd phan chén nudc khong dugc lam thay ddi tai trong lam viéc cla sprinkler khi
dudc danh gia theo 7.24.

CHU DAN
1 bd phan chdn nuéc
2 gbc bao vé Hinh 3 - Géc bao vé

6.24 Phan (g nhiét cla sprinkler 13p chim c6 ndp day, sprinkler trin va sprinkler I&p chim
(xem 7.25)

6.24.1  Sprinkler 1&p chim c6 ndp day, sprinkler tran va sprinkler 1&p chim phai dap {ng cac yéu cau
trong 6.24.2 hodc 6.24.3.
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6.24.2 Khi thir theo 7.25.1, sprinkler Iap chim cé nap day, sprinkler trdn va sprinkler Iap chim phai van
hanh sao cho thdi gian phan (mg trung binh clia ba mau thir & diéu kién da qui dinh khdng dugc vuot
qué thdi gian phan (g I8n nhat theo ly thuyét dugc tinh toan véi viéc sif dung théng tin sau:

a) 3 min, 51 s (3,85 min) d6i vdi sprinkler cé nhiét d6 danh dinh khong vuct qua 77 °C;
b) 3 min, 9's (3,15 min) d6i vi sprinkler cé nhiét dé danh dinh tir 79 °C dén 107 °C.

6.24.3 Khi thir theo 7.25.2, sprinkler Iap chim cé nap day, sprinkler tran va sprinkler lp chim phai van
hanh sao cho thdi gian phan (hg trung binh va sai léch chudn khéng c6 su xé dich tao ra cac gidi han
dung sai theo tinh toan théng ké (xem Phu luc B) véi dd tin cay 95 % cac sprinkler dugc thif khdng vuot
qua cac gidi han dung sai théng ké sau:

a) cac gia tri RT! va C theo Bang 4;

b) nhiét d va tdc do khi theo Bang 5 - ddi vdi cac sprinkler phan (mg tiéu chudn va phan (ng dac biét
thi st dung cac diéu kién thir 1 dén 9; Déi véi sprinkler phan (g nhanh thi sif dung cac diéu kién 1
dén 6;

c) gidi han trén ctia nhiét dd cho phép ctia sprinkler theo Bang 6.3.

d) nhiét @ méi trudng xung quanh trong qua trinh thlr xem Phu luc E cho cac tinh toan mau.
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Bang 4 - T8 hgp clia RTI va C I6n nhit cho phép

Phan imng clia RTI e Géc dich chuyén
sprinkler (m.s)°* (m.s)°5 6 (°)
Tiéu chuin 350 1,0 0
Tiéu chudn 250 ' 2,0 0
Tiéu chuin 600 5,0 15
Dic biét 80 1,0 0
Pic biét 200 2,5 20
Nhanh 50 0,8 0
Nhanh 30 1,0
Nhanh 125 2,0 25

Bang 5 - Cac diéu kién clia thiét bj thir ting nhiét dong lyc hoc

doi véi cac sprinkler dugc che day, trdn va héc tudng

Diéu kién thr Nhiét do khi Toc do khi Do chan khéng

°C m/s Pa (mm Hg) ®
1 128 1,0 0.933 (0,007)
2 128 2,6 0.933 (0,007)
3 128 3,5 0.933 (0,007)
4 197 1,0 1,333 (0,010)
5 197 2,6 1,333 (0,010)
6 197 3,5 1,333 (0,010)
7 290 1,0 1,733 (0,013)
8 290 2,6 1,733 (0,013)
9 290 3,5 1,733 (0,013)

* Milimet thiy ngan. Khdng nén st dung don vi nay. 1 mm Hg = 133,3224 Pa

6.25 Chu trinh van hanh cta sprinkler md/déng (xem 7.26)

6.25.1 Chu trinh van hanh clia sprinkler mé/déng bao gém van hanh tir vj tri dong téi vi tri ma hoan
toan va lai trd vé vi tri dong. Di véi mot sprinkler md/déng khéng cho phép c6 vi tri md mét phan. Véi
1000 chu trinh van hanh, sprinkler phi tuan thli cac yéu céu trong 6.8.1 va Iugng ro ri khéng vuot qua
20 mi/min.

6.25.2 Sprinkler md/déng, sau khi ngam 14 ngay trong nuéc cét & nhiét d6 tir 95 °C dén 100 °C, phai
van hanh 1000 chu trinh khi dugc thir theo 7.26.1. Sy tuan theo cac yéu cau qui dinh thudng duoc xac
dinh bang quan sat bang mét.
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6.25.3 Sprinkler md/dong khdng duge cé dau hiéu bi tic nghén khi dudgc van hanh 1000 chu trinh theo
7.26.1 va slf dung nudc bi nhiém ban phl hop véi 7.26.2. Ngay sau khi hoan thanh 1000 chu trinh,
sprinkler phai tuan thii theo cac yéu cdu trong 6.8.1 véi Iugng rod ri khéng vuot qua 20 mimin.

6.26 Thir chita chay ddng vat ligu gidy déi véi sprinkler mé/déng (xem 7.27)
Khi dugc thif theo 7.27, sprinkler md/déng phai

a) han ché t8n that khdi luong clia khdi cactdng gon séng (xem 7.27.6 dén 7.27.8) trong thai gian
45 min tir khi bt d4u thir khéng dugc vuct qua 50 %:

b) lam cho nhiét d6 tran clia mdi c&p nhiét dién dugc gidm t6i nhiét do cao hon nhiét dd mdi trudng
xung quanh t6i da la 295 °C trong thdi gian 5 min sau khi bat diu x& nuéc:

¢) lamcho

1) nhiét do tran clia méi c&p nhiét dién khéng cao hon nhiét d6 méi trudng xung quanh quéa 295 °C
trong thoi gian qua ba phdt lién tiép, va

2) nhiét dd trung binh khéng cao haon nhiét 46 mai trudng xung quanh qua 295 °C tir khi nhiét do
bat dau giam tdi gia tri cao hon nhiét d6 méi trudng t6i da la 295 °C t6i khi két thuc phép thir, va

d) khoéng duy tri d vi tri trung gian, su tuan theo cac yéu cau qui dinh thudng dudc xac dinh b&ng quan
sat bang mat.

6.27 Kha nidng chju nhiét do cao déi véi sprinkier ma/dong (xem 7.28)

Sau khi dugc xif ly theo 7.28.1, d thay ddi clia hé sé xa trung binh clia sprinkler md/dong khong dugc
vugt qua 10 % so vdi sprinkler khdng dugc x(t ly.

6.28 D bén chiu nhiét do thap (xem 7.29)

Sprinkler phai chiu dugc nhiét do thdp khi thr theo 7.29. Sau khi chiu tac dong clia nhiét dd thap,
sprinkler c6 th& cé hu héng nhin thay dugc, cb thé cb ro ri hodc c6 thé khdng c6 hu hdng. Sprinkler
khong cé hu hong nhin thdy dugc phai tuan theo 6.8 va phai dap (ng cac yéu ciu trong 6.3.1.

7 Phuong phap thir
7.1 Yéu cau chung
Phai thuc hién cac thir nghiém sau day déi vi mbi loai sprinkler.

Trudc khi thir, phai dé trinh cac ban vé chinh xac clia cac chi tiét va bo phan I3p cling véi cac dic tinh
ky thuat thich hdp (str dung cac don vi do ludng quéc té Sl). Phéi tién hanh cac thlf nghiém d nhiét do
phong (20 + 5) °C trir trudng hop da qui dinh & nhiét do khac. Sprinkler phai dugc thif vdi tat ca cac chi
tiét thanh phan theo yéu cau ctia thiét ké va I&p dat. Chuong trinh thir cé tinh chat hudng din dudc minh
hoa trén Hinh 4.

Né&u khéng c6 qui dinh khac, phai ap dung cac dung sai cho trong Phu luc E.
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7.2 Kiém tra so bd

Phai kiém tra két cau d8 bao dam su phi hgp véi cac yéu cau cla diéu 4 va 5.
7.3 Kiém tra biing mét

- Trudc khi thit, phai ki€m tra cac sprinkler biing mét theo cac diém sau:

a) ghinhan;

b) s phit hop clia sprinkler v6i ban vé va yéu cu kiém tra clia nha san xust:

c) Khuyét tat nhan thay dudc.

- Sprinkler c6 bau thly tinh 233 hoic
()3 I - sprinkler c6 phan tif dé chay 188

a) Chuang trinh thir cho c4c sprinkler ¢6 mot ¢@ miéng phun va pham vi kich thudc
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b) Sprinkler cho méi trudng cé #n mén bao gém
ca sprinkler dugc phd bao vé

(2H10)H31

d) Sprinkler 1ap chim cé ndp day
Sprinkler trdn hodc
Sprinkler I1dp chim

CHU DAN
] S6 chuong trinh thir

i:) S6 lugng sprinkler yéu cau

(3 -1 )34

e) Sprinkler c¢é ving
bao phli md réng
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[2H)H

c) Sprinkler dugc chin nudc

O
2 —+(18-4]
OE

f) Sprinkler m&/déng

6 bén chiu nhiét (7.15)

va dap thay luc (7.16)

rung (7.17)

va dap (7.18)

Thir chita chay ciii gb (7.19)

su xa tré (7.20)

ro ri trong 30 ngay (7.21)

thir chan khong (7.22)

chuyén déng quay ctia bd phan chin
nudc (7.24)

phan (mg nhiét clia sprinkler I3p chim c6 ndp

day, sprinkler trdn va sprinkler 13p chim (7.24)

S6 chuong trinh thir
1 kiém tra sa bo (7.2) 22
2 kiém tra bing mét (7.3) 23
3 d6 bén cla than (7.4) 24
4 thir kha nang chdng ro ri va d6 bén 25

thaly finh (7.5) 26
5 thir chifc nang (7.6) 27
6 nhiét do lam viéc(7.7) 28
7 tang nhiét déng luc hoc (7.7.2) 29
8 hésd din (7.7.2.2) 30
9 kha nang chiu nhiét (7.8.1)
10 kha n#ng chiu nhiét (7.8.2) 31
11 kha nang chiu nhiét clia sprinkler

dugc phii bao vé (7.8.3) 32

12 suthay d8i nhiét dd dot ngdt (s6c nhiét) (7.9)
13 luu lugng nudce (7.11) 33
14 phan b6 nudc (7.12)
15 #n mon do (mg suét (7.13.1) 34
16 #n mon do sunfua dioxit (7.13.2) 35
17 &n modn do sunfua dioxit cla sprinkier dudc phl

bao vé (7.13.2) 36
18 suong c6 mudi (7.13.3)
19 suang c6 mudi, phl bao vé (7.13.3.2) 37

20 khéng khi 4m (7.13.4)

21 nhiét dd thap cla sprinkler dugc phl bao vé (7.14.2)

38

phén (mg nhiét clia sprinkler cé viing bao
phti md réng (7.25)

thir chita chay cla sprinkler c6 viing bao
phG md rong (7.26)

lam uét tudng (7.27)

chu trinh van hanh cla sprinkler

md/ déng (7.26)

thir chita chay ddng vét liéu gidy cua
sprinkler md/ déng (7.27)

kha nang chiu nhiét d6 cao cla sprinkler
md/ déng (7.28)

d6 bén ctia phan tr nha (7.9)

* yéu cau 50 sprinkler cé bau thiy tinh hoac10 sprinkler c6 phan tr dé chay
b yéu ciu 55 sprinkler cé bau thiy tinh ho3c 1 0 sprinkler c6 phan tlr d& chay

Can c6 cac sprinkler bd sung va cac phép thit cho b) dén f)

Hinh 4 — Cac chuong trinh thi sprinkler
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7.4 Tai trong lam vigc va thir do bén clia than sprinkler (xem 6.6)

7.4.1 Phai do tai trong lam viéc ddi vdi it nhat 1a 10 sprinkler bang cach I3p dat cdn than timg sprinkler
len may thir kéo/nén & nhiét d6 phong va tac dung luc tuong duong véi ap sudt thiy Iuc 1,2 MPa
(12 bar) tai clta nap.

Béng cach khac, c6 thé xac dinh tai trong lam viéc béng cach do tai trong I3p rap va céng véi gia tri tinh
toan hodc do dugc cla Iuc tuong duong véi ap sut thily tinh 1,2 MPa (12 bar) tai clta nap.

7.4.2 Dung dong hé chi bao c6 sai léch clia s§ doc chinh xac dén 0,01 mm dé do su thay ddi chiéu dai
clia sprinkler gilta cac diém chiu tai clia than sprinkler. Phai tranh ho#c phai tinh dén dich chuyén chubi
c6 ren clia sprinkler trong 6ng 16t cé ren cia may thi,

743 Gidm ap suét thly Iuc va thao phan tlf phan (ng nhiét clia sprinkler bang phuong phap thich
hop. Khi sprinkler ngudi dén nhiét 46 phong, ding déng hé chi bao d& thuc hién phép do thif hai.

7.4.3.1 Dattai trong co hoc tang dén vao sprinkler véi téc do khéng vuot qua 500 N/min t6i khi sé chi
thi clia dng hé tai ddu mut c6 sai léch clia sprinkler tré vé gia tri ban dau dat duoc béng tai trong thly
tinh. Ghi lai tai trong ca hoc can thiét dé dat téi nhu tai trong lam viéc.

7.4.3.2 Tang dén tai trong tac dung véi téc do khong vuot qua 500 N/min t6i khi dat dugc gia tri bang
hai 1an tai trong 1am viéc trung binh. Duy tri tai trong nay trong (15 £ 5) s.

7.4.3.3 D3 bo tai trong va so sanh d6 gian dai du véi yéu cau cia 6.6.1.
7.5 Thirkha ning chéng ré ri va do bén thdy tinh (xem 6.8)

7.5.1  Cho 20 sprinkler chiu tac dung clia 4p suét nuc 3 MPa (30 bar). Tang ap suét tir 0 MPa dén
3 MPa (0 bar dén 30 bar) véi téc d6 (0,1 + 0,03) MPa/s [ (1 + 0,3) bar/s], duy tri 4p suat & 3 MPa
(30 bar) trong thdi gian 3 min va sau d6 cho phép giam tdi 0. Sau khi &p suét da gidm t6i 0 lai ting ap
suét I&n 0,05 MPa (0,5 bar) trong khdang thdi gian khdng I6n hon § s. Duy tri 4p suét nay trong 15 s va
sau do lai tang ap suét 1én d&n 1 MPa (10bar) véi téc d6 tang (0,1 £ 0,03) MPa/s [ (1 + 0,25) bar/s] va
duy tri &p suét nay trong 15 s. M&i sprinkler phai dap (ng yéu ciu ciia 6.8.1.

7.5.2 Theo sau phép thir 7.5.1, phai cho 20 sprinkler chiu tac dung clia 4p suat nuéc 4,8 MPa (48 bar).
D3 ddy nuéc & (20 + 5) °C vao miéng sprinkler va cho sprinkler thdng hdi v8i khdng khi. Tang ap sust
dén 4,8 MPa (48 bar) vdi t5c d6 khdng vuot qua 2,0 MPa/min (20 bar/min). Duy tri &p suat mirc 4,8 MPa
(48 bar) trong 1 min. Sprinkler phai dap (g cac yéu ciu 6.8.2.

7.6 Thirvé chic ning (xem 6.5.1)

7.6.1 Sprinkler c6 nhiét 46 ma nhé hon 78 °C, bao gém ca sprinkler khé c6 thé chira dudc trong thiét bi
thir, phdi dudc nung néng trong 16. Trong khi dugc nung néng, cac sprinkler phai chiu tac dung ciia timg
ap suat nudc qui dinh trong 7.6.3 tai miéng vao clia chiing. Lo nung dudc chi dan trén Hinh 5. Nhiét do
clia 16 phai dugc tang dén (400 + 20) °C trong 3 min & khu vuc d4t sprinkler.
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